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техническое задание
Замена ччастков тDчбопDоволов канализапии тёплых вод (зд. }l}M 717l1. вк-5. 731l1).

1. Произвести общестроительuые работы на территории АО (ПРОМСИНТЕЗ>,
таЕного оГк Ао (ПРоМСИнТЕЗ>.

Время и условия рассмотрения технического задания

2. Исполнитель обязап рассмотреть дашное техниlIеGкое задание и предоставить свое
коммерческое предложение в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента опубликования его
на сайте АО кПРОМСИНТЕЗ>, предоставив докумонты, подтверждzlющие право проведеншI

данЕьж работ, опыт в проведении даЕЕьD( работ, отзьвы организаций, которьтм быrпл

проведены анtшогичные работы за последние 3 года.

3. Сроки вьшолнения раб от - с 1'1,07.2023г. по 18.08.2023г.

4. Время выполвения работ: с 8-00 час. до 17-00 час. при 5-дневной рабочей неделе.

Увеличение продолжительности рабочего дЕя и Еедоли по согласоваЕию с Заказчиком.

5. При закJIючеЕии ,Щоговора необходимо предостiiвить: график производства работ.

б. По завершении всего объема доrо"ор"ur* работ должен оформляться
соответств}.ющий акт сдачи-приемки работ.

Требования к качеству работ.
7. Заказчик обязан:

7.1 . За 3 три дня до начirла срока выполнеЕия работ предоставить Исполнителю заJIвку на
вьшолнение работ по электровной почте.

7 ,2, Репить оргаЕизациошIые вопросы, связЕшIIые с пропуском работниiов на Объекг (на
время вьшолнения работ) и стоянкой автотранспорта.

7.3. Обеспечить Исполнителя докрлентацией и продостzlвить по его требованию иную
информацию, необходимую дJIя вьшолнения работ по договору.

7,4, обеспечить Исполнитеrпо возможность свободного доступа к Ёодоотводящим
трубопроводам, подкJIючеЕия к электрическим сетям и системе водоснабжения.

7.5. Назначить на весь срок действия договора своего ответствеЕЕого представителя,

который от имени Заказчика совместно с представителем Исполнителя оформляет Дкты
сдаIм-приемкИ выполненIIьD( работ, осуществJIяет технический надзор, а также производит

цроверку соответствия используемьIх материалов и оборудования условиям договора.

J\b гrlп

Замена участков трубопроводов канализации тёплых вод (зд. MNs
71,1l1,BK-s,7з|/|)
длиной 140 м, d 315 мм, с демонтажем существующих колодцев в кол-
ве 3 шт. и устаrrовкой новых колодцев.
В состаз линии входят:
3 колодца глубиной d - 1,5м;

ово из типа " "d-315MM длиной 140 м.
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Ответственньй представитеJIь Исполнителя имеет право беспрепятственного дост)rпа во все

рабочие зоЕы в течение всего периода выполнения работ по договору.
8. Исполнитель обязан:
8.1. Своими силtlми и средствами поставить на ремонтнуто площадку пеобходимое

оборудование, конструкции и осуществить их приемку, разгрузку и складировдйе.
Перечень предоставJuIемого Подрядчиком дJIя вьшоJшенйя работ оборудовапия, конструкций
опредеJuIется Техническим задалием.
Все поставляемое для выполнения работ оборудование должно иметь соответств},ющие
сертификаты, техЕические паспорта и другие докуп{еЕты, удостоверяющие rх качество.

8.2. Обеспёчивать на ремонтной площадке соб.шодение собственньь.t персоналом Правил
внутреннего трудового распорядка, пропускной режим предприятия'Заказ,мка, соблюдение
требований по ПБ и ОТ, правил Ростехнадзора и противопожарной безопасности, в том
числе для того, .rrобы не допустить своими действиями нарушений норма,тьной
эксплуатации действ}тощего оборудоваlrия Заказчика.

8.3. Подготовить, оформить и передать Заказчику всю необходимую д:я вьшолцения

работ по настоящему договору документацию согласЕо руководящих докуI\4ентов.
8.4. Исirолнитель обязан определить на весь срок действия договора своего

ответственного представитеJUI со всеми полномочиями дJц решения техпических и
финансовьтх вопросов, который имеет прilво tIрисутствовать на оперативньD( совещаЕиJIх по

решению проблем вьпrолнения работ по договору.
8.5. Персонал Исполнителя должен быть обуrен и аттестов€ш, иметь при себе

удостоверение по проверке знаний, не допускм истечениjI срока очередlой проверки знаний.
Удостоверение должно быть представлено до заключения Еастоящего договора.

8.6. Персонатr Исполнителя до допуска к работе обязан пройти вводный и первичньй
инструктажи.

9. Срок гарантийньтх обязательств на вьшолненные работ по .Щоговору должен состzlвJIять
3 года со дня подписаЕшI обеими сторонами акта выполненньrх работ,

И. о. главного энергетика А.В. Кlрышев

10. Контактные телефоны: главньй энергетик - 8 (846 39) 2-15-00
Отдел главного энергетика: 8 (846 З9) 9 -50-52
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